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LAMPARA APLIQUE LED 10W-17W

LAMPARA CON BATERIA 1.5 horas LED

LAMPARA CONTINUA LED DE 26W

LAMPARA TIPO BALA LED DE 12W

LAMPARA TIPO BALA LED DE 24W

LAMPARA TIPO BALA LED DE 18W

LAMPARA LED 17W HERMETICA POLICARBONATO 60cm

LAMPARA LED 34W HERMETICA POLICARBONATO 1.2m

PANEL LED 42W 60x60cm

LAMPARA LED 38W HERMETICA IP 65

L17W

Toda la tuberia sera EMT al interior del edificio y a la interperie sera IMC

Los conductores seran de cobre con aislamiento HFFRLS-CT

J CAJA DE PASO

PANEL LED 30W 60x60cm
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