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Toma Tetrapolar 208V motor hidromasaje

Toda la tuberia sera EMT al interior del edificio y a la interperie sera IMC

Los conductores seran de cobre con aislamiento HFFRLS-CT

Blindobarras

Panel (Tablero) de circuitos ramales.

Tablero Aislamiento tipo hospitalario

Acometidas

Tablero  de distribucion

Tuberia exterior enterrada en PVC

Cajas de paso en mamposteria
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